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5 Desinfektion / 5.4 Durchfuihrung der Desinfektion
5.4.1 Reinigung und Desinfektion von Liiftungsanlagen

Checkliste:

- Welche Ubertragungswege und welche Tenazitat sind fiir die Erreger der
vorliegenden Seuche bekannt?

« Wurden bei der (Reinigung und Desinfektion) R+D des Stalles die Bestandteile der
Luftungsanlage mitberucksichtigt?

» Ist eine Firma fur die R+D beauftragt und hat diese spezielle Ausrustung zur R+D von
Luftungsanlagen?

 Sind elektrische und elektronische Bauteile der Luftungsanlage stromlos gesetzt oder
anderweitig gegen die Einwirkung des Desinfektionsmittels geschuitzt? Wenn Bauteile
der Luftungsanlage (Motoren, Steuerungsanlagen) zum Schutz eingehaust wurden,
wie ist die Desinfektion dieser Bauteile vor Wiederbelegung des Stalles sicher-
gestellt?

Grundsatzliches

Nach Ermessen der zustandigen Behorde, angepasst an die vorliegende Seuche und
vorhandene Technik, z. B. Zwangs- oder freie Luftung im zu reinigenden Tierstall, wird
die Luftungsanlage gereinigt und desinfiziert. Moglicherweise bietet sich eine
Desinfektion durch Aerosolierung oder Begasung an.

Bei der Reinigung und Desinfektion mussen alle Teile, das heiBt auch die
Luftungsschachte und der Auenbereich der Luftungsanlage berucksichtigt werden, die
bei der Stallreinigung nicht automatisch mit gereinigt werden. Es muss darauf geachtet
werden, dass die R+D auch in der Tiefe und in den Winkeln und Ecken erfolgt. Zur
Reinigung von vertikalen, runden Luftungsschachten gibt es spezielle Aufsatze fur den
Hochdruckreiniger. Eventuell konnen hier auch Gerate und Reinigungshilfen von der
R+D von Raumluft-technischen-Anlagen (RLT-Anlage) nach VDI 6022 genutzt werden. Je
nach Beschaffenheit und baulichem Zustand sind die Bestandteile der Luftungsanlage
auch auszutauschen und unschadlich zu entsorgen.

Giiltigkeit hat ausschlieBlich die unter https://www.fli.de eingestellte aktuelle Version dieses Kapitels.
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Zuluftreinigungsanlagen

Einrichtungen mit Zuluftfilteranlagen konnen bei einer Druckumkehr (Stromausfall, zu
langes Offnen der Tiiren etc.) mit der Stallluft kontaminiert werden und sind daher im
Seuchenfall als kontaminiert zu betrachten. Die Filterdesinfektion ist je nach
Verschmutzungsgrad auch mit gasformigen Desinfektionsverfahren durchfuhrbar. Dabei
ist ebenfalls stets die Luftstromrichtung zu beachten, sowie das Konzentrationsgefalle
des Erregers, um weitere Freisetzungen oder Rekontaminationen zu verhindern.

Liiftungs- und Luftleitsysteme

Um insbesondere nach Ausbruch einer hochkontagiosen Seuche den Eintrag der Erreger
in die Umwelt bzw. die Rekontamination des ausgewiesenen Schwarzbereiches bei
Neubelegung zu verhindern, ist eine effiziente Desinfektion des Luftungssystems notig.
Voraussetzung hierfur ist eine effektive Vorreinigung, um Verschmutzungen zur
entfernen.

Generell handelt es sich hierbei um zu desinfizierende Oberflachen. Wahrend bei
Strahlluftungsanlagen die Oberflachen glatt und verhaltnismaBig gut desinfizierbar
sind, sind porose Oberflachen, wie bei Porendecken- und Rieselkanalluftungen, schwer
oder nicht desinfizierbar. Tauchbader sollten ggf. in Betracht gezogen werden. Bei
schwer zuganglichen Stellen kann eine Aerosolvernebelung als Abschlussdesinfektion
angewendet werden, jedoch sind gasformige Verfahren bei porosen Materialien nur
schlecht wirksam.

Aerosoldesinfektion von Liiftungsrohrsystemen

Bei sehr geringem Verschmutzungsgrad, z. B. bei guter Grob- bzw. Vorfilterung kann
eine Aerosolvernebelung als vorlaufige Desinfektion bzw. nach grundlicher Reinigung
(und nass-chemischer Desinfektion) als Abschlussdesinfektion in Erwagung gezogen
werden. Hierbei ist ein dichtes VerschlieBen des Systems nach Abschluss der Desinfek-
tionsmittel-Ausbringung hilfreich. Die Peressigsaure(PES)-Aerosoldekontamination be-
dient sich der aktiven Luftstromung durch die stalleigene Liftungsanlage, um des-
infizierende PES-Aerosole in alle Bereiche des Luftungssystems zu verbringen. Es wird
dabei eine hohe Luftfeuchtigkeit in allen Bereichen und insbesondere Totraumen
angestrebt (ggf. Messung mit mobilen Funkfeuchtefuhlern an relevanten Stellen; siehe
Kapitel 5.2).

Giiltigkeit hat ausschlieBlich die unter https://www.fli.de eingestellte aktuelle Version dieses Kapitels.




N Richtlinie iiber Mittel und Verfahren fiir die Durchfiihrung
* fiir Landwirtschaft, Emahrung . - o o . 1
und Heimat der Desinfektion bei bestimmten Tierseuchen » F I_I
Version 1.1 vom 29.12.2025 Seite 3 von 4

5 Desinfektion / 5.4 Durchfuihrung der Desinfektion

Parameter aus validierten Desinfektionsprotokollen des Friedrich-
Loeffler-Instituts:

Variante c(PES) Relative Luftfeuchtigkeit | Einwirkzeit am
am Desinfektionsort Desinfektionsort

A 1,2 % 99 % > 30 Minuten

B 0,5-1,2 % 85-99 % > 180 Minuten

Eine Kondensation des PES-Aerosols im System ist explizit forderlich fur die
Desinfektion. Die Prozedur kann auf Grund ihrer geringen Zeitdauer im Zweifelsfall
(schlechte Abdichtung, Abfall der Luftfeuchtigkeit) auch wiederholt werden. Die
Hinweise zur Aerosoldesinfektion (siehe Kapitel 5.2) behalten daruber hinaus ihre
Gultigkeit.
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Gultigkeit hat ausschlieBlich die unter https://www.fli.de eingestellte aktuelle Version dieses Kapitels.
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Giiltigkeit hat ausschlieBlich die unter https://www.fli.de eingestellte aktuelle Version dieses Kapitels.
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